
Счетчик воды:

Подача: КАРАТ-551 SN 40210118

Обратка: КАРАТ-551 SN 40205818

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540364

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540363

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10921

КТПТР-01 SN 10921а

°C

t1

°C

t2

°C

dt

м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

кгс/см2

P1

кгс/см2

P2

Гкал

Q1

ч

Tраб
NS BigNSCodes

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

68.85 68.86 -0.01 0.303 0.293 0.297 0.287 7.20 7.04 0.000 0.1 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp01.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp02.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp03.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp04.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp05.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp06.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp07.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp08.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp09.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp10.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp11.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp12.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp13.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp14.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp15.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp16.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp17.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp18.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp19.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp20.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp21.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp22.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp23.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp24.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp25.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp26.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp27.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp28.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp29.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp30.08.2022

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.0 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp31.08.2022

Средние:

Итого:

2.22

---

2.22

---

0.00

---

---

0.303

---

0.293

---

0.297

---

0.287

0.23

---

0.23

---

---

0.000

---

0.1

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

Гкал

Q1

ч

Tраб

114237.097 112863.007 111945.603 111438.513 1610.211 31632.031.07.2022

114237.400 112863.300 111945.900 111438.800 1610.211 31632.131.08.2022

Итого: 0.303 0.293 0.297 0.287 0.000 0.1

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: КАРАТ-551 SN 40210118

Обратка: КАРАТ-551 SN 40205818

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540364

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540363

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10921

КТПТР-01 SN 10921а
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ч

Tраб
NS BigNSCodes

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

23.01 23.60 -0.59 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 12.5 *Авария Gvtp; НС Vmin; Авария T; НС Tmin; НС P; Авария Qgtp01.09.2022

22.50 23.21 -0.71 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P02.09.2022

21.21 21.97 -0.77 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P03.09.2022

20.34 21.02 -0.67 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P04.09.2022

19.45 20.18 -0.73 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P05.09.2022

19.27 19.93 -0.66 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P06.09.2022

18.88 19.52 -0.64 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P07.09.2022

18.39 18.97 -0.57 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P08.09.2022

18.40 19.00 -0.60 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P09.09.2022

17.77 18.46 -0.69 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P10.09.2022

18.12 18.72 -0.60 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P11.09.2022

17.94 18.54 -0.59 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P12.09.2022

18.15 18.76 -0.60 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P13.09.2022

18.44 19.04 -0.60 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P14.09.2022

18.67 19.13 -0.46 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00 3.00 0.000 24.0 *НС Vmin; НС Tmin; НС P15.09.2022

18.84 19.33 -0.49 0.000 3.112 0.000 3.109 3.81 1.21 0.000 24.0 *НС Vmin; НС G; НС Tmin; НС P16.09.2022

19.07 19.59 -0.53 0.000 5.219 0.000 5.213 0.00 0.03 0.000 24.0 *НС Vmin; НС G; НС Tmin17.09.2022

19.44 19.97 -0.53 0.000 5.229 0.000 5.223 0.00 0.03 0.000 24.0 *НС Vmin; НС G; НС Tmin18.09.2022

33.90 29.75 4.15 39.906 42.366 39.098 41.870 3.87 1.27 0.582 24.0 *НС Vmin; НС G; НС Tmin19.09.2022

67.14 54.87 12.27 129.336 125.886 126.693 124.129 4.21 4.06 1.554 24.0 Ok20.09.2022

67.12 55.04 12.08 72.110 70.189 70.644 69.205 4.13 3.63 0.847 24.0 * НС Vmin; НС P21.09.2022

66.65 53.86 12.79 60.862 59.087 59.641 58.311 3.99 3.48 0.794 24.0 * НС Vmin; НС P22.09.2022

66.82 53.04 13.78 108.511 105.350 106.314 103.974 4.11 4.00 1.466 24.0 Ok23.09.2022

66.64 52.24 14.40 101.715 98.689 99.664 97.437 4.12 4.02 1.435 24.0 Ok24.09.2022

66.53 51.57 14.96 99.431 96.441 97.431 95.253 4.12 4.02 1.458 24.0 Ok25.09.2022

65.68 52.11 13.57 114.754 111.324 112.507 109.918 4.17 4.05 1.511 24.0 Ok26.09.2022

64.72 51.34 13.38 116.360 112.764 114.137 111.381 4.22 4.09 1.525 24.0 Ok27.09.2022

64.63 50.07 14.56 106.452 103.423 104.425 102.218 4.18 4.07 1.520 24.0 Ok28.09.2022

64.61 49.00 15.60 99.094 96.151 97.208 95.079 4.18 4.08 1.515 24.0 Ok29.09.2022

65.59 49.55 16.03 100.168 96.909 98.208 95.805 4.19 4.08 1.575 24.0 Ok30.09.2022

Средние:

Итого:

36.93

---

32.05

---

4.89

---

---

1148.699

---

1132.139

---

1125.969

---

1118.123

3.78

---

3.04

---

---

15.782

---

708.5

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

Гкал

Q1

ч

Tраб

114237.400 112863.300 111945.900 111438.800 1610.211 31632.131.08.2022

115386.100 113995.400 113071.900 112557.000 1625.993 32340.530.09.2022

Итого: 1148.700 1132.100 1126.000 1118.200 15.782 708.5

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C

t3

м3

V3

т

M3

кгс/см2

P3

ч

Tраб
NS

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

5.00 3.180 3.182 0.98 24.001.09.2022

5.00 5.040 5.044 0.98 24.002.09.2022

5.00 3.800 3.803 0.98 24.003.09.2022

5.00 5.870 5.874 0.98 24.004.09.2022

5.00 4.560 4.563 0.98 24.005.09.2022

5.00 5.350 5.354 0.98 24.006.09.2022

5.00 4.830 4.834 0.98 24.007.09.2022

5.00 4.040 4.043 0.98 24.008.09.2022

5.00 4.350 4.353 0.98 24.009.09.2022

5.00 5.080 5.084 0.98 24.010.09.2022

5.00 4.940 4.944 0.98 24.011.09.2022

5.00 4.490 4.493 0.98 24.012.09.2022

5.00 3.840 3.843 0.98 24.013.09.2022

5.00 4.370 4.373 0.98 24.014.09.2022

5.00 3.520 3.523 0.98 24.015.09.2022

5.00 4.310 4.313 0.98 24.016.09.2022

5.00 5.020 5.024 0.98 24.017.09.2022

5.00 6.680 6.685 0.98 24.018.09.2022

5.00 5.420 5.424 0.98 24.019.09.2022

5.00 5.460 5.464 0.98 24.020.09.2022

5.00 4.330 4.333 0.98 24.021.09.2022

5.00 4.670 4.674 0.98 24.022.09.2022

5.00 4.700 4.704 0.98 24.023.09.2022

5.00 4.780 4.784 0.98 24.024.09.2022

5.00 6.770 6.775 0.98 24.025.09.2022

5.00 5.680 5.684 0.98 24.026.09.2022

5.00 5.170 5.174 0.98 24.027.09.2022

5.00 4.380 4.383 0.98 24.028.09.2022

5.00 4.280 4.283 0.98 24.029.09.2022

5.00 4.560 4.563 0.98 24.030.09.2022

Средние:

Итого:

5.00

---

---

143.470

---

143.580

0.98

---

---

720.0

Дата
м3

V3

т

M3

ч

Tраб

3158.980 3236.396 33631.431.08.2022

3302.450 3379.976 34351.430.09.2022

Итого: 143.470 143.580 720.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: КАРАТ-551 SN 40210118

Обратка: КАРАТ-551 SN 40205818

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540364

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540363

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10921

КТПТР-01 SN 10921а

°C

t1

°C

t2

°C

dt

м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

кгс/см2

P1

кгс/см2

P2

Гкал

Q1

ч

Tраб
NS BigNSCodes

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

64.72 49.44 15.28 100.354 97.004 98.440 95.903 4.18 4.07 1.505 24.0 Ok01.10.2022

64.91 49.85 15.06 100.949 97.581 99.013 96.456 4.19 4.08 1.492 24.0 Ok02.10.2022

65.04 50.31 14.74 102.899 99.514 100.917 98.345 4.19 4.08 1.487 24.0 Ok03.10.2022

65.30 50.97 14.33 105.542 102.145 103.495 100.913 4.20 4.08 1.483 24.0 Ok04.10.2022

65.03 50.79 14.23 105.029 101.689 103.008 100.470 4.20 4.09 1.467 24.0 Ok05.10.2022

64.86 50.60 14.26 104.629 101.322 102.626 100.119 4.20 4.09 1.464 24.0 Ok06.10.2022

64.92 50.63 14.29 104.718 101.399 102.709 100.192 4.21 4.09 1.468 24.0 Ok07.10.2022

64.94 50.62 14.31 104.572 101.266 102.565 100.062 4.21 4.10 1.469 24.0 Ok08.10.2022

64.87 50.75 14.12 105.065 101.777 103.052 100.562 4.21 4.10 1.456 24.0 Ok09.10.2022

65.30 51.28 14.02 107.472 104.100 105.387 102.831 4.21 4.09 1.478 24.0 Ok10.10.2022

65.15 51.15 14.00 108.862 105.236 106.758 103.959 4.21 4.09 1.495 24.0 * НС G11.10.2022

65.10 50.94 14.16 108.914 105.472 106.812 104.202 4.20 4.09 1.513 24.0 * НС Tmin12.10.2022

64.11 50.79 13.31 114.908 111.313 112.739 109.963 4.18 4.05 1.485 24.0 * НС Tmin13.10.2022

65.88 54.24 11.64 143.031 138.560 140.211 136.670 4.33 4.16 1.630 24.0 Ok14.10.2022

66.17 54.31 11.87 142.119 137.578 139.293 135.700 4.36 4.18 1.654 24.0 Ok15.10.2022

65.86 53.71 12.15 138.243 133.844 135.517 132.055 4.35 4.18 1.648 24.0 Ok16.10.2022

65.92 53.68 12.24 135.101 130.864 132.434 129.118 4.34 4.18 1.622 24.0 Ok17.10.2022

65.81 53.39 12.42 134.808 130.633 132.156 128.905 4.34 4.18 1.642 24.0 Ok18.10.2022

65.98 53.54 12.44 134.726 130.566 132.062 128.831 4.33 4.17 1.643 24.0 Ok19.10.2022

65.78 52.86 12.91 130.442 126.449 127.877 124.807 4.32 4.17 1.651 24.0 Ok20.10.2022

65.63 52.37 13.26 127.889 123.963 125.387 122.385 4.32 4.17 1.663 24.0 Ok21.10.2022

65.56 51.84 13.72 126.660 122.762 124.185 121.235 4.32 4.18 1.704 24.0 Ok22.10.2022

65.21 51.54 13.67 125.546 121.697 123.118 120.198 4.32 4.18 1.684 24.0 Ok23.10.2022

65.31 52.27 13.05 134.941 130.487 132.322 128.829 4.38 4.22 1.723 24.0 * НС G24.10.2022

66.15 53.17 12.99 140.445 136.111 137.654 134.323 4.44 4.27 1.788 24.0 Ok25.10.2022

47.18 39.81 7.38 56.374 54.507 55.302 53.853 3.42 3.30 0.767 24.0 *НС Vmin; НС G; НС Tmin26.10.2022

66.49 53.07 13.42 134.305 129.940 131.613 128.243 4.42 4.27 1.761 24.0 * НС G27.10.2022

66.09 52.60 13.49 132.525 128.511 129.894 126.858 4.46 4.31 1.746 24.0 Ok28.10.2022

66.67 54.20 12.46 151.444 147.477 148.390 145.473 4.60 4.42 1.850 24.0 Ok29.10.2022

66.51 53.91 12.59 147.345 143.788 144.385 141.858 4.59 4.41 1.819 24.0 Ok30.10.2022

65.27 52.95 12.33 144.395 140.907 141.590 139.076 4.56 4.39 1.747 24.0 Ok31.10.2022

Средние:

Итого:

64.89

---

51.66

---

13.23

---

---

3754.252

---

3638.462

---

3680.908

---

3592.392

4.28

---

4.14

---

---

49.004

---

744.0

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

Гкал

Q1

ч

Tраб

115386.100 113995.400 113071.900 112557.000 1625.993 32340.530.09.2022

119140.400 117633.900 116752.800 116149.400 1674.997 33084.531.10.2022

Итого: 3754.300 3638.500 3680.900 3592.400 49.004 744.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C

t3

м3

V3

т

M3

кгс/см2

P3

ч

Tраб
NS

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

5.00 4.900 4.904 0.98 24.001.10.2022

5.00 5.730 5.734 0.98 24.002.10.2022

5.00 5.000 5.004 0.98 24.003.10.2022

5.00 5.200 5.204 0.98 24.004.10.2022

5.00 4.930 4.934 0.98 24.005.10.2022

5.00 4.390 4.393 0.98 24.006.10.2022

5.00 4.820 4.824 0.98 24.007.10.2022

5.00 5.940 5.945 0.98 24.008.10.2022

5.00 6.020 6.025 0.98 24.009.10.2022

5.00 4.820 4.824 0.98 24.010.10.2022

5.00 4.490 4.493 0.98 24.011.10.2022

5.00 5.100 5.104 0.98 24.012.10.2022

5.00 4.460 4.463 0.98 24.013.10.2022

5.00 5.070 5.074 0.98 24.014.10.2022

5.00 4.940 4.944 0.98 24.015.10.2022

5.00 6.330 6.335 0.98 24.016.10.2022

5.00 4.690 4.694 0.98 24.017.10.2022

5.00 4.220 4.223 0.98 24.018.10.2022

5.00 4.080 4.083 0.98 24.019.10.2022

5.00 4.480 4.483 0.98 24.020.10.2022

5.00 4.360 4.363 0.98 24.021.10.2022

5.00 4.620 4.624 0.98 24.022.10.2022

5.00 4.040 4.043 0.98 24.023.10.2022

5.00 3.340 3.343 0.98 24.024.10.2022

5.00 4.640 4.644 0.98 24.025.10.2022

5.00 4.130 4.133 0.98 24.026.10.2022

5.00 4.330 4.333 0.98 24.027.10.2022

5.00 3.710 3.713 0.98 24.028.10.2022

5.00 4.400 4.403 0.98 24.029.10.2022

5.00 5.630 5.634 0.98 24.030.10.2022

5.00 3.740 3.743 0.98 24.031.10.2022

Средние:

Итого:

5.00

---

---

146.550

---

146.662

0.98

---

---

744.0

Дата
м3

V3

т

M3

ч

Tраб

3302.450 3379.976 34351.430.09.2022

3449.000 3526.638 35095.431.10.2022

Итого: 146.550 146.662 744.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: КАРАТ-551 SN 40210118

Обратка: КАРАТ-551 SN 40205818

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540364

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а540363

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10921

КТПТР-01 SN 10921а

°C

t1

°C

t2

°C

dt

м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

кгс/см2

P1

кгс/см2

P2

Гкал

Q1

ч

Tраб
NS BigNSCodes

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

66.43 53.56 12.87 140.757 137.340 137.937 135.516 4.57 4.40 1.776 24.0 Ok01.11.2022

66.84 53.87 12.97 139.610 136.199 136.783 134.373 4.56 4.40 1.776 24.0 Ok02.11.2022

66.61 53.69 12.92 139.456 136.048 136.648 134.235 4.56 4.39 1.767 24.0 Ok03.11.2022

66.80 53.62 13.18 139.765 136.327 136.936 134.517 4.56 4.39 1.806 24.0 Ok04.11.2022

66.77 53.63 13.14 139.268 135.816 136.452 134.009 4.57 4.40 1.793 24.0 Ok05.11.2022

66.29 53.22 13.07 138.952 135.499 136.181 133.716 4.56 4.40 1.781 24.0 Ok06.11.2022

65.18 52.69 12.48 147.845 144.115 144.985 142.261 4.54 4.36 1.805 24.0 * НС Tmin07.11.2022

62.17 50.97 11.21 150.035 146.443 147.350 144.665 4.46 4.27 1.656 24.0 * НС Tmin08.11.2022

66.08 53.65 12.43 149.839 146.180 146.868 144.231 4.49 4.31 1.826 24.0 Ok09.11.2022

66.55 54.39 12.16 153.339 149.559 150.259 147.511 4.54 4.35 1.828 24.0 Ok10.11.2022

65.23 53.71 11.52 153.306 149.603 150.338 147.605 4.54 4.35 1.734 24.0 Ok11.11.2022

66.29 54.65 11.65 152.570 148.807 149.525 146.749 4.54 4.34 1.742 24.0 Ok12.11.2022

65.62 54.28 11.34 150.702 147.006 147.746 145.000 4.52 4.32 1.678 24.0 * НС Tmin13.11.2022

65.16 53.08 12.08 147.885 144.215 145.022 142.331 4.50 4.32 1.753 24.0 Ok14.11.2022

64.50 52.29 12.21 145.167 141.517 142.407 139.721 4.43 4.26 1.739 24.0 * НС Tmin15.11.2022

66.09 52.72 13.37 142.007 138.377 139.191 136.589 4.53 4.35 1.862 24.0 Ok16.11.2022

66.49 53.12 13.37 153.636 149.688 150.555 147.724 4.63 4.44 2.008 24.0 Ok17.11.2022

68.34 55.48 12.86 175.565 170.974 171.859 168.535 4.77 4.53 2.212 24.0 Ok18.11.2022

68.36 55.44 12.92 173.876 169.301 170.211 166.892 4.81 4.58 2.201 24.0 Ok19.11.2022

67.11 54.43 12.68 172.452 168.027 168.937 165.725 4.80 4.57 2.143 24.0 Ok20.11.2022

66.91 54.13 12.78 169.918 165.477 166.473 163.232 4.75 4.53 2.129 24.0 Ok21.11.2022

63.54 51.86 11.68 172.010 167.567 168.819 165.462 4.75 4.53 1.955 24.0 * НС Tmin22.11.2022

64.50 52.23 12.27 166.139 161.733 162.983 159.683 4.65 4.44 1.982 24.0 * НС Tmin23.11.2022

65.91 52.17 13.74 148.897 144.834 145.959 143.003 4.50 4.33 2.006 24.0 Ok24.11.2022

65.87 51.70 14.17 144.744 140.770 141.892 139.024 4.32 4.15 2.010 24.0 Ok25.11.2022

66.01 51.25 14.76 141.385 137.431 138.587 135.759 4.41 4.25 2.047 24.0 Ok26.11.2022

66.43 51.51 14.92 141.626 137.635 138.790 135.943 4.55 4.38 2.071 24.0 Ok27.11.2022

64.79 52.19 12.61 170.421 165.379 167.187 163.289 4.53 4.31 2.049 24.0 * НС Tmin28.11.2022

66.81 54.50 12.31 181.593 176.362 177.916 173.933 4.59 4.35 2.191 24.0 * НС Tmin29.11.2022

67.14 54.71 12.43 179.197 174.451 175.540 172.034 4.59 4.35 2.183 24.0 Ok30.11.2022

Средние:

Итого:

66.03

---

53.29

---

12.74

---

---

4621.963

---

4502.680

---

4530.335

---

4443.267

4.57

---

4.38

---

---

57.510

---

720.0

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

Гкал

Q1

ч

Tраб

119140.400 117633.900 116752.800 116149.400 1674.997 33084.531.10.2022

123762.400 122136.600 121283.100 120592.600 1732.508 33804.530.11.2022

Итого: 4622.000 4502.700 4530.300 4443.200 57.511 720.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



°C

t3

м3

V3

т

M3

кгс/см2

P3

ч

Tраб
NS

733ee016-4088-4d95-9d98-ed85551825b4

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (УК "КОД")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 01883917

Точка измерения: Подсистема 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

5.00 4.190 4.193 0.98 24.001.11.2022

5.00 4.040 4.043 0.98 24.002.11.2022

5.00 4.320 4.323 0.98 24.003.11.2022

5.00 4.010 4.013 0.98 24.004.11.2022

5.00 5.190 5.194 0.98 24.005.11.2022

5.00 5.390 5.394 0.98 24.006.11.2022

5.00 4.400 4.403 0.98 24.007.11.2022

5.00 3.860 3.863 0.98 24.008.11.2022

5.00 4.190 4.193 0.98 24.009.11.2022

5.00 4.690 4.694 0.98 24.010.11.2022

5.00 4.340 4.343 0.98 24.011.11.2022

5.00 5.190 5.194 0.98 24.012.11.2022

5.00 5.460 5.464 0.98 24.013.11.2022

5.00 4.240 4.243 0.98 24.014.11.2022

5.00 3.870 3.873 0.98 24.015.11.2022

5.00 3.070 3.072 0.98 24.016.11.2022

5.00 3.980 3.983 0.98 24.017.11.2022

5.00 4.030 4.033 0.98 24.018.11.2022

5.00 4.640 4.644 0.98 24.019.11.2022

5.00 5.370 5.374 0.98 24.020.11.2022

5.00 3.850 3.853 0.98 24.021.11.2022

5.00 4.550 4.553 0.98 24.022.11.2022

5.00 3.310 3.313 0.98 24.023.11.2022

5.00 3.740 3.743 0.98 24.024.11.2022

5.00 3.770 3.773 0.98 24.025.11.2022

5.00 4.660 4.664 0.98 24.026.11.2022

5.00 4.540 4.543 0.98 24.027.11.2022

5.00 4.760 4.764 0.98 24.028.11.2022

5.00 4.290 4.293 0.98 24.029.11.2022

5.00 3.330 3.333 0.98 24.030.11.2022

Средние:

Итого:

5.00

---

---

129.270

---

129.369

0.98

---

---

720.0

Дата
м3

V3

т

M3

ч

Tраб

3449.000 3526.638 35095.431.10.2022

3578.270 3656.008 35815.430.11.2022

Итого: 129.270 129.370 720.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


