
Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533

Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

°C

t1

°C

t2

°C

dt

м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2
%

т

Mтс

МПа

P1

МПа

P2

ГКал

Qтс

ч

Tраб

ч

Tраб.штат

ч

Т стоп
NS

b7843a27-0e35-4152-a14d-5ba7639a4ee2

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")

Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

17.42 17.62 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.20 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *01.05.2023

18.11 18.25 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.24 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *02.05.2023

19.27 19.23 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.30 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *03.05.2023

19.61 19.54 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.32 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *04.05.2023

19.55 19.53 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.28 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *05.05.2023

19.70 19.68 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.29 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *06.05.2023

18.45 18.48 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.20 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *07.05.2023

16.84 17.06 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *08.05.2023

16.39 16.66 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.16 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *09.05.2023

16.52 16.79 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *10.05.2023

17.12 17.24 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *11.05.2023

17.54 17.63 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *12.05.2023

18.06 18.11 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *13.05.2023

18.17 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *14.05.2023

18.08 18.10 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *15.05.2023

18.29 18.32 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.18 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *16.05.2023

19.04 18.99 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *17.05.2023

19.54 19.46 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.24 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *18.05.2023

19.68 19.62 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.23 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *19.05.2023

19.83 19.78 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.24 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *20.05.2023

20.08 20.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.27 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *21.05.2023

20.66 20.58 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.31 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *22.05.2023

20.86 20.80 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.32 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *23.05.2023

21.24 21.16 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.38 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *24.05.2023

21.70 21.59 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.45 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *25.05.2023

22.06 21.96 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.45 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *26.05.2023

22.50 22.38 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.44 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *27.05.2023

22.73 22.64 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.43 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *28.05.2023

23.07 22.97 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.44 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *29.05.2023

22.48 22.45 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.27 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *30.05.2023

22.70 22.67 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.29 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *31.05.2023

Средние:

Итого:

19.59

---

19.60

---

-0.01

---

---

0.00

---

0.00

---

0.00

---

0.00

0.00

---

---

0.00

0.27

---

0.50

---

---

0.000

---

744.0

---

744.0

---

0.0

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

т

Mtv

ГКал

Qtv

ч

Tраб

250642.16 248281.74 246984.60 245687.56 245143.39 2180.700 32696.230.04.2023

250642.16 248281.74 246984.60 245687.56 245143.39 2180.700 33440.231.05.2023

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 744.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533

Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814
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ч
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ч
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NS

b7843a27-0e35-4152-a14d-5ba7639a4ee2

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")

Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843

Точка измерения: ТС2 (истек срок действия поверки. заявка отсутствует); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

59.14 52.83 6.31 53.44 46.61 52.58 46.00 6.58 0.56 0.47 0.641 24.0 24.0 0.001.05.2023

60.91 54.32 6.59 53.14 46.62 52.24 45.97 6.26 0.56 0.47 0.649 24.0 24.0 0.002.05.2023

61.21 54.77 6.44 53.02 46.62 52.11 45.96 6.15 0.56 0.47 0.632 24.0 24.0 0.003.05.2023

61.16 54.67 6.49 53.34 46.79 52.43 46.13 6.29 0.56 0.47 0.651 24.0 24.0 0.004.05.2023

61.44 54.96 6.48 53.55 46.48 52.63 45.82 6.80 0.56 0.47 0.671 24.0 24.0 0.005.05.2023

62.84 56.08 6.76 53.42 46.61 52.46 45.92 6.53 0.56 0.47 0.686 24.0 24.0 0.006.05.2023

62.22 55.38 6.84 52.08 46.76 51.16 46.09 5.07 0.56 0.47 0.606 24.0 24.0 0.007.05.2023

62.73 55.62 7.11 51.54 46.83 50.61 46.15 4.46 0.56 0.47 0.585 24.0 24.0 0.008.05.2023

62.50 55.52 6.98 53.48 46.41 52.53 45.74 6.78 0.55 0.46 0.709 24.0 24.0 0.009.05.2023

57.34 51.29 6.05 53.78 46.59 52.95 46.00 6.19 0.56 0.46 0.620 24.0 21.6 2.4 *10.05.2023

65.01 57.54 7.47 52.84 46.62 51.82 45.90 5.92 0.56 0.47 0.695 24.0 24.0 0.011.05.2023

65.09 57.60 7.49 52.80 46.08 51.78 45.37 6.41 0.56 0.47 0.724 24.0 24.0 0.012.05.2023

63.72 52.64 11.08 43.75 36.90 42.94 36.35 6.55 0.57 0.49 0.647 24.0 23.7 0.4 *13.05.2023

62.73 55.77 6.96 54.08 45.70 53.11 45.03 8.08 0.55 0.47 0.775 24.0 24.0 0.014.05.2023

63.53 56.46 7.07 53.20 46.08 52.22 45.39 6.83 0.56 0.47 0.719 24.0 24.0 0.015.05.2023

62.52 55.61 6.91 52.04 46.10 51.10 45.44 5.67 0.56 0.47 0.638 24.0 24.0 0.016.05.2023

63.35 56.47 6.88 53.29 45.98 52.32 45.29 7.02 0.56 0.47 0.719 24.0 24.0 0.017.05.2023

62.86 56.06 6.80 52.61 46.14 51.65 45.47 6.19 0.56 0.47 0.666 24.0 24.0 0.018.05.2023

63.70 56.73 6.97 52.36 46.14 51.39 45.45 5.94 0.56 0.47 0.666 24.0 24.0 0.019.05.2023

64.33 57.28 7.05 52.28 46.00 51.29 45.29 6.00 0.56 0.47 0.673 24.0 24.0 0.020.05.2023

64.48 57.49 6.99 53.71 45.63 52.69 44.93 7.76 0.55 0.46 0.774 24.0 24.0 0.021.05.2023

63.91 57.05 6.86 51.90 46.10 50.93 45.40 5.53 0.56 0.47 0.637 24.0 24.0 0.022.05.2023

62.15 54.39 7.76 48.29 42.95 47.39 42.29 5.11 0.51 0.42 0.553 24.0 23.0 1.0 *23.05.2023

65.70 59.54 6.16 60.83 55.10 59.64 54.20 5.44 0.58 0.46 0.665 24.0 24.0 0.024.05.2023

64.18 46.43 17.75 30.57 24.43 29.99 24.04 5.95 0.59 0.54 0.499 24.0 21.5 2.5 *25.05.2023

62.57 44.06 18.51 26.74 20.21 26.26 19.92 6.33 0.58 0.55 0.503 24.0 22.2 1.8 *26.05.2023

63.23 56.36 6.87 49.91 43.71 49.00 43.06 5.45 0.57 0.49 0.620 24.0 23.1 0.9 *27.05.2023

63.54 56.74 6.80 50.03 43.34 49.11 42.69 6.42 0.56 0.48 0.665 24.0 24.0 0.028.05.2023

63.55 56.66 6.89 49.31 43.36 48.40 42.71 5.69 0.56 0.48 0.625 24.0 24.0 0.029.05.2023

61.08 54.57 6.51 49.14 43.23 48.30 42.63 5.67 0.56 0.48 0.592 24.0 24.0 0.030.05.2023

60.66 54.24 6.42 49.33 43.02 48.49 42.43 6.06 0.56 0.48 0.607 24.0 24.0 0.031.05.2023

Средние:

Итого:

62.69

---

55.00

---

7.69

---

---

1569.79

---

1369.15

---

1541.47

---

1349.08

---

191.10

0.56

---

0.47

---

---

20.115

---

744.0

---

735.1

---

9.0

Дата
м3

V3

м3

V4

т

M3

т

M4

т

Mtv

ГКал

Qtv

ч

Tраб

79570.45 70068.84 78221.04 69065.01 9133.45 873.809 32696.230.04.2023

81140.24 71437.98 79762.52 70414.10 9324.54 893.923 33440.231.05.2023

Итого: 1569.79 1369.15 1541.47 1349.08 191.10 20.115 744.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533

Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814
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ч

Tраб.штат

ч

Т стоп
NS

b7843a27-0e35-4152-a14d-5ba7639a4ee2

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")

Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

23.05 22.99 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.36 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *01.06.2023

22.78 22.73 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.26 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *02.06.2023

22.92 22.88 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.26 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *03.06.2023

22.94 22.90 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.27 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *04.06.2023

22.46 22.44 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.17 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *05.06.2023

21.82 21.87 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.18 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *06.06.2023

21.60 21.65 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.20 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *07.06.2023

21.08 21.16 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *08.06.2023

20.53 20.68 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *09.06.2023

20.59 20.75 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *10.06.2023

19.99 20.20 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *11.06.2023

19.33 19.63 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *12.06.2023

19.22 19.53 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *13.06.2023

20.19 20.38 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *14.06.2023

20.85 20.94 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.23 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *15.06.2023

21.10 21.17 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.23 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *16.06.2023

21.20 21.22 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *17.06.2023

20.56 20.61 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.20 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *18.06.2023

19.87 20.01 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *19.06.2023

19.51 19.69 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *20.06.2023

19.31 19.45 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.21 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *21.06.2023

19.47 19.63 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *22.06.2023

19.66 19.82 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *23.06.2023

20.05 20.17 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *24.06.2023

20.41 20.51 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.22 0.50 0.000 24.0 24.0 0.0 *25.06.2023

9.93 10.01 -0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.11 0.50 0.000 24.0 11.6 12.4 *26.06.2023

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 0.50 0.000 24.0 0.0 24.0 *27.06.2023

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 0.50 0.000 24.0 0.0 24.0 *28.06.2023

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 0.50 0.000 24.0 0.0 24.0 *29.06.2023

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 0.50 0.000 24.0 0.0 24.0 *30.06.2023

Средние:

Итого:

17.68

---

17.77

---

-0.09

---

---

0.01

---

0.00

---

0.00

---

0.00

6.67

---

---

0.00

0.19

---

0.50

---

---

0.000

---

720.0

---

611.6

---

108.4

Дата
м3

V1

м3

V2

т

M1

т

M2

т

Mtv

ГКал

Qtv

ч

Tраб

250642.16 248281.74 246984.60 245687.56 245143.39 2180.700 33440.231.05.2023

250642.17 248281.74 246984.60 245687.56 245143.39 2180.700 34160.230.06.2023

Итого: 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 720.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533

Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

°C

t3

°C

t4

°C

dt

м3

V3

м3

V4

т

M3

т

M4

т

Mтс

МПа

P3

МПа

P4

ГКал

Qтс

ч

Tраб

ч

Tраб.штат

ч

Т стоп
NS

b7843a27-0e35-4152-a14d-5ba7639a4ee2

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")

Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843

Точка измерения: ТС2 (истек срок действия поверки. заявка отсутствует); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

60.91 54.48 6.43 48.69 43.04 47.86 42.44 5.42 0.56 0.48 0.573 24.0 24.0 0.001.06.2023

61.86 55.15 6.71 48.32 42.91 47.47 42.30 5.17 0.56 0.48 0.573 24.0 24.0 0.002.06.2023

60.94 54.40 6.54 47.70 42.79 46.89 42.19 4.69 0.56 0.48 0.536 24.0 24.0 0.003.06.2023

60.68 54.21 6.47 49.84 42.25 49.00 41.67 7.33 0.56 0.47 0.673 24.0 24.0 0.004.06.2023

60.72 54.07 6.65 48.90 42.37 48.07 41.78 6.29 0.55 0.47 0.626 24.0 24.0 0.005.06.2023

60.74 54.02 6.72 48.71 42.27 47.88 41.69 6.20 0.55 0.47 0.625 24.0 24.0 0.006.06.2023

61.38 54.55 6.83 48.79 43.13 47.94 42.53 5.41 0.55 0.47 0.592 24.0 24.0 0.007.06.2023

61.19 54.39 6.80 49.67 43.71 48.82 43.10 5.72 0.55 0.46 0.610 24.0 24.0 0.008.06.2023

63.25 55.95 7.30 50.53 43.74 49.60 43.10 6.51 0.55 0.46 0.697 24.0 24.0 0.009.06.2023

68.52 51.93 16.59 33.23 26.64 32.55 26.22 6.32 0.57 0.52 0.625 24.0 22.0 2.0 *10.06.2023

60.91 36.80 24.11 10.17 1.45 9.98 1.43 8.55 0.59 0.59 0.521 24.0 21.4 2.7 *11.06.2023

58.95 35.89 23.06 9.55 0.69 9.39 0.68 8.70 0.59 0.59 0.472 24.0 21.4 2.6 *12.06.2023

62.85 47.19 15.66 32.49 24.41 31.88 24.05 7.84 0.57 0.52 0.644 24.0 22.3 1.8 *13.06.2023

63.08 55.68 7.40 49.47 42.55 48.56 41.93 6.63 0.56 0.47 0.698 24.0 24.0 0.014.06.2023

66.57 58.39 8.18 48.70 42.61 47.72 41.93 5.79 0.56 0.47 0.700 24.0 24.0 0.015.06.2023

63.19 55.91 7.28 48.83 42.29 47.93 41.67 6.27 0.56 0.47 0.667 24.0 24.0 0.016.06.2023

63.74 56.99 6.75 55.77 50.16 54.73 49.40 5.33 0.57 0.45 0.638 24.0 24.0 0.017.06.2023

61.91 55.66 6.25 58.09 50.67 57.06 49.93 7.13 0.56 0.45 0.721 24.0 24.0 0.018.06.2023

62.14 55.73 6.41 57.17 50.64 56.16 49.90 6.25 0.56 0.45 0.675 24.0 24.0 0.019.06.2023

64.38 57.51 6.87 56.69 50.41 55.62 49.63 5.99 0.56 0.44 0.693 24.0 24.0 0.020.06.2023

61.79 55.00 6.79 53.71 47.58 52.76 46.90 5.86 0.55 0.45 0.652 24.0 24.0 0.0 *21.06.2023

62.93 55.42 7.51 49.34 43.16 48.45 42.53 5.91 0.55 0.46 0.657 24.0 24.0 0.022.06.2023

62.33 54.77 7.56 48.18 42.18 47.31 41.58 5.73 0.55 0.47 0.645 24.0 24.0 0.023.06.2023

63.09 55.39 7.70 46.71 42.34 45.85 41.73 4.12 0.55 0.47 0.560 24.0 24.0 0.024.06.2023

63.00 55.53 7.47 49.65 41.98 48.74 41.37 7.37 0.55 0.46 0.735 24.0 24.0 0.025.06.2023

64.53 56.72 7.81 49.08 42.48 48.14 41.84 6.31 0.55 0.47 0.694 24.0 24.0 0.026.06.2023

63.05 55.58 7.47 48.68 42.04 47.79 41.44 6.35 0.55 0.47 0.682 24.0 24.0 0.027.06.2023

40.46 36.24 4.22 18.45 16.33 18.12 16.10 2.02 0.28 0.25 0.236 24.0 22.6 1.4 *28.06.2023

20.86 21.03 -0.17 0.37 0.01 0.37 0.01 0.35 0.28 0.28 0.005 24.0 22.7 1.3 *29.06.2023

18.74 20.42 -1.68 0.22 0.01 0.22 0.01 0.21 0.24 0.24 0.003 24.0 22.4 1.6 *30.06.2023

Средние:

Итого:

58.96

---

50.83

---

8.12

---

---

1265.68

---

1086.80

---

1242.87

---

1071.08

---

171.75

0.53

---

0.46

---

---

17.428

---

720.0

---

706.7

---

13.3

Дата
м3

V3

м3

V4

т

M3

т

M4

т

Mtv

ГКал

Qtv

ч

Tраб

81140.24 71437.98 79762.52 70414.10 9324.54 893.923 33440.231.05.2023

82405.93 72524.78 81005.39 71485.18 9496.29 911.352 34160.230.06.2023

Итого: 1265.68 1086.80 1242.87 1071.08 171.75 17.428 720.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


