
Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 306320

Обратка: ПРЭМ SN 288690

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 15422г

КТСП-Н SN 15422х
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2c31c49b-ee27-42ef-9812-11e762a1372a

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (МКД (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата

17.73 17.83 -0.10 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *01.09.2023

17.49 17.61 -0.12 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *02.09.2023

17.45 17.59 -0.14 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *03.09.2023

17.83 17.94 -0.11 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *04.09.2023

17.63 17.76 -0.13 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *05.09.2023

17.46 17.59 -0.13 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *06.09.2023

17.83 17.93 -0.10 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *07.09.2023

17.92 18.01 -0.09 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *08.09.2023

18.03 18.14 -0.11 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *09.09.2023

17.76 17.87 -0.11 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *10.09.2023

17.82 17.91 -0.09 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *11.09.2023

17.59 17.72 -0.13 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *12.09.2023

17.34 17.48 -0.14 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *13.09.2023

17.26 17.40 -0.14 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *14.09.2023

17.27 17.41 -0.14 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *15.09.2023

17.40 17.53 -0.13 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *16.09.2023

17.31 17.45 -0.14 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *17.09.2023

17.23 17.37 -0.14 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 --- 0.00 0.90 0.50 0.000 24.0 0.0 *18.09.2023

16.53 15.65 0.88 1.14 1.19 -4.29 1.14 1.19 -4.29 -0.05 0.90 0.50 0.001 24.0 0.0 *19.09.2023

25.70 16.15 9.55 1.20 1.53 -24.18 1.20 1.53 -24.18 -0.33 0.90 0.50 0.012 24.0 0.0 *20.09.2023

29.75 17.46 12.29 2.97 3.61 -19.45 2.97 3.61 -19.45 -0.64 0.90 0.50 0.041 24.0 0.0 *21.09.2023

29.74 18.69 11.05 2.98 3.83 -24.96 2.98 3.83 -24.96 -0.85 0.90 0.50 0.029 24.0 0.0 *22.09.2023

29.59 18.49 11.10 2.82 3.71 -27.26 2.82 3.71 -27.26 -0.89 0.90 0.50 0.029 24.0 0.0 *23.09.2023

30.10 18.97 11.13 2.81 3.56 -23.55 2.81 3.56 -23.55 -0.75 0.90 0.50 0.030 24.0 0.0 *24.09.2023

29.82 19.32 10.50 1.22 2.10 -53.01 1.22 2.10 -53.01 -0.88 0.90 0.50 0.012 24.0 0.0 *25.09.2023

33.95 31.74 2.21 450.40 461.26 -2.38 447.88 459.01 -2.45 -11.13 0.90 0.50 0.975 24.0 0.0 *26.09.2023

34.44 32.33 2.11 783.57 800.00 -2.08 779.04 795.94 -2.15 -16.90 0.90 0.50 1.648 24.0 0.027.09.2023

33.77 31.66 2.11 758.50 774.50 -2.09 754.32 770.75 -2.15 -16.43 0.90 0.50 1.591 24.0 0.028.09.2023

35.51 33.23 2.28 823.36 840.63 -2.08 818.36 836.14 -2.15 -17.78 0.90 0.50 1.867 24.0 0.029.09.2023

35.61 33.29 2.32 824.11 841.34 -2.07 819.06 836.81 -2.14 -17.75 0.90 0.50 1.904 24.0 0.030.09.2023

Средние:

Итого:
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159512.80 162448.40 157336.86 160793.62 -3456.76 1173.297 9073.0 14.031.08.2023

163167.88 166185.66 160970.66 164511.80 -3541.14 1181.436 9793.0 14.030.09.2023

Итого: 3655.08 3737.26 3633.80 3718.18 -84.38 8.139 720.0 0.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________
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2c31c49b-ee27-42ef-9812-11e762a1372a

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (МКД (ООО УК "КОД"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата

54.28 10.29 10.12 0.60 0.498 24.0 0.0 *01.09.2023

58.48 8.98 8.84 0.60 0.469 24.0 0.0 *02.09.2023

59.45 11.26 11.08 0.60 0.602 24.0 0.0 *03.09.2023

57.88 10.42 10.25 0.60 0.540 24.0 0.0 *04.09.2023

57.34 9.98 9.83 0.60 0.511 24.0 0.0 *05.09.2023

55.28 11.04 10.90 0.60 0.549 24.0 0.0 *06.09.2023

52.97 10.26 10.11 0.60 0.485 24.0 0.0 *07.09.2023

54.28 10.11 9.95 0.60 0.489 24.0 0.0 *08.09.2023

54.49 10.46 10.31 0.60 0.509 24.0 0.0 *09.09.2023

53.87 12.80 12.62 0.60 0.614 24.0 0.0 *10.09.2023

54.40 11.00 10.86 0.60 0.535 24.0 0.0 *11.09.2023

54.68 11.19 11.00 0.60 0.548 24.0 0.0 *12.09.2023

53.31 10.33 10.20 0.60 0.494 24.0 0.0 *13.09.2023

53.70 9.76 9.65 0.60 0.469 24.0 0.0 *14.09.2023

53.71 9.63 9.48 0.60 0.460 24.0 0.0 *15.09.2023

53.51 9.62 9.48 0.60 0.461 24.0 0.0 *16.09.2023

53.76 12.46 12.29 0.60 0.599 24.0 0.0 *17.09.2023

54.84 11.14 10.97 0.60 0.548 24.0 0.0 *18.09.2023

48.38 11.35 11.25 0.60 0.486 24.0 0.0 *19.09.2023

50.90 12.03 11.87 0.60 0.547 24.0 0.0 *20.09.2023

56.05 10.86 10.71 0.60 0.546 24.0 0.0 *21.09.2023

56.10 10.43 10.28 0.60 0.522 24.0 0.0 *22.09.2023

57.00 11.46 11.29 0.60 0.587 24.0 0.0 *23.09.2023

57.80 12.28 12.09 0.60 0.639 24.0 0.0 *24.09.2023

57.11 10.69 10.57 0.60 0.549 24.0 0.0 *25.09.2023

53.86 11.21 11.08 0.60 0.541 24.0 0.0 *26.09.2023

53.34 10.86 10.73 0.60 0.518 24.0 0.0 *27.09.2023

53.54 11.79 11.64 0.60 0.564 24.0 0.0 *28.09.2023

53.99 9.95 9.82 0.60 0.479 24.0 0.0 *29.09.2023

54.20 11.48 11.32 0.60 0.555 24.0 0.0 *30.09.2023

Средние:

Итого:
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6002.34 5915.82 298.059 9073.0 14.031.08.2023

6327.46 6236.41 313.972 9793.0 14.030.09.2023

Итого: 325.12 320.59 15.913 720.0 0.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


