
Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533

Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814
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b7843a27-0e35-4152-a14d-5ba7639a4ee2

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")

Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

56.31 49.71 6.60 402.03 400.85 396.10 396.17 -0.02 396.10 0.58 0.48 2.621 24.0 24.0 0.001.02.2024

57.65 50.59 7.06 398.16 396.87 392.02 392.08 -0.01 392.02 0.57 0.48 2.770 24.0 24.0 0.002.02.2024

61.33 53.36 7.97 400.21 398.69 393.30 393.37 -0.02 393.30 0.59 0.49 3.137 24.0 24.0 0.003.02.2024

61.68 53.72 7.96 401.42 399.85 394.41 394.44 -0.01 394.41 0.58 0.49 3.144 24.0 24.0 0.004.02.2024

60.53 52.64 7.89 393.52 392.03 386.88 386.93 -0.01 386.88 0.60 0.50 3.056 24.0 24.0 0.005.02.2024

58.14 51.12 7.02 403.97 402.68 397.64 397.71 -0.02 397.64 0.56 0.46 2.793 24.0 24.0 0.006.02.2024

56.57 49.85 6.72 400.96 399.74 395.00 395.05 -0.01 395.00 0.56 0.46 2.660 24.0 24.0 0.007.02.2024

61.26 53.37 7.89 404.05 402.54 397.08 397.16 -0.02 397.08 0.56 0.47 3.137 24.0 24.0 0.008.02.2024

64.57 55.71 8.86 397.28 395.45 389.66 389.67 0.00 389.66 0.57 0.47 3.460 24.0 24.0 0.009.02.2024

73.75 62.25 11.50 399.34 396.76 389.65 389.68 -0.01 389.65 0.58 0.48 4.493 24.0 24.0 0.010.02.2024

73.68 62.45 11.23 403.51 400.99 393.76 393.81 -0.01 393.76 0.57 0.47 4.430 24.0 24.0 0.011.02.2024

72.70 61.85 10.85 406.24 403.92 396.66 396.81 -0.04 396.66 0.57 0.47 4.309 24.0 24.0 0.012.02.2024

70.44 60.27 10.17 405.65 403.54 396.61 396.76 -0.04 396.61 0.56 0.46 4.040 24.0 24.0 0.013.02.2024

76.03 64.02 12.01 401.45 398.82 391.18 391.34 -0.04 391.18 0.57 0.48 4.706 24.0 24.0 0.014.02.2024

78.18 65.31 12.87 397.53 394.72 386.85 387.05 -0.05 386.85 0.59 0.50 4.989 24.0 24.0 0.015.02.2024

78.53 65.57 12.96 399.98 397.13 389.14 389.35 -0.05 389.14 0.58 0.48 5.054 24.0 24.0 0.016.02.2024

78.06 65.55 12.51 406.05 403.30 395.17 395.40 -0.06 395.17 0.57 0.47 4.950 24.0 24.0 0.017.02.2024

70.91 60.40 10.51 404.57 402.39 395.44 395.61 -0.04 395.44 0.57 0.47 4.159 24.0 24.0 0.018.02.2024

64.58 55.76 8.82 403.39 401.72 395.73 395.88 -0.04 395.73 0.57 0.47 3.495 24.0 24.0 0.019.02.2024

65.67 56.56 9.11 402.82 401.12 394.92 395.14 -0.06 394.92 0.59 0.49 3.602 24.0 24.0 0.020.02.2024

67.71 58.09 9.62 403.55 401.73 395.18 395.44 -0.07 395.18 0.59 0.49 3.805 24.0 24.0 0.021.02.2024

68.57 58.81 9.76 402.77 400.94 394.23 394.51 -0.07 394.23 0.57 0.48 3.853 24.0 24.0 0.022.02.2024

67.93 58.12 9.81 395.04 393.21 386.81 387.05 -0.06 386.81 0.57 0.47 3.799 24.0 24.0 0.023.02.2024

67.55 57.90 9.65 398.39 396.54 390.17 390.36 -0.05 390.17 0.56 0.47 3.770 24.0 24.0 0.024.02.2024

64.22 55.59 8.63 400.77 399.20 393.22 393.43 -0.05 393.22 0.56 0.47 3.397 24.0 24.0 0.025.02.2024

61.23 53.28 7.95 396.76 395.35 389.92 390.08 -0.04 389.92 0.58 0.48 3.102 24.0 24.0 0.026.02.2024

60.31 52.64 7.67 398.28 396.95 391.60 391.78 -0.04 391.61 0.57 0.47 3.007 24.0 24.0 0.027.02.2024

59.61 52.04 7.57 396.02 394.71 389.52 389.68 -0.04 389.52 0.58 0.48 2.950 24.0 24.0 0.028.02.2024

58.21 50.97 7.24 394.68 393.44 388.48 388.62 -0.04 388.48 0.58 0.49 2.817 24.0 24.0 0.029.02.2024
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Итого:
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279646.64 277143.25 275398.17 274109.03 273515.84 2453.546 39320.231.01.2024

291265.02 288708.44 286784.50 285499.37 284902.17 2559.049 40016.229.02.2024

Итого: 11618.39 11565.19 11386.33 11390.34 11386.33 105.503 696.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________



Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1906533

Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1908887

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569858

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а569859

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813

ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814
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b7843a27-0e35-4152-a14d-5ba7639a4ee2

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")

Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата

63.23 56.36 6.87 54.30 47.60 53.31 46.89 6.41 0.54 0.45 0.695 24.0 24.0 0.001.02.2024

63.12 56.25 6.87 54.34 48.29 53.35 47.58 5.77 0.54 0.45 0.662 24.0 24.0 0.002.02.2024

63.06 56.24 6.82 55.31 47.79 54.30 47.08 7.22 0.54 0.45 0.742 24.0 24.0 0.003.02.2024

62.95 56.25 6.70 57.99 46.97 56.94 46.27 10.66 0.53 0.44 0.929 24.0 24.0 0.004.02.2024

63.13 56.15 6.98 54.59 48.22 53.59 47.51 6.08 0.54 0.45 0.685 24.0 24.0 0.005.02.2024

63.00 56.16 6.84 55.13 47.90 54.13 47.19 6.93 0.54 0.45 0.725 24.0 24.0 0.006.02.2024

62.89 56.02 6.87 54.84 47.78 53.85 47.08 6.77 0.54 0.45 0.715 24.0 24.0 0.007.02.2024

62.99 56.12 6.87 54.37 47.80 53.38 47.10 6.28 0.54 0.45 0.687 24.0 24.0 0.008.02.2024

63.47 56.43 7.04 54.45 47.87 53.45 47.16 6.28 0.54 0.45 0.700 24.0 24.0 0.009.02.2024

63.83 56.71 7.12 54.88 47.73 53.85 47.01 6.84 0.54 0.45 0.739 24.0 24.0 0.010.02.2024

63.79 56.80 6.99 56.37 47.12 55.32 46.41 8.92 0.54 0.44 0.849 24.0 24.0 0.011.02.2024

63.58 56.52 7.06 54.60 47.97 53.59 47.26 6.34 0.54 0.45 0.705 24.0 24.0 0.012.02.2024

63.91 56.85 7.06 54.12 47.91 53.11 47.18 5.93 0.54 0.45 0.685 24.0 24.0 0.013.02.2024

63.57 56.44 7.13 55.11 47.52 54.10 46.82 7.28 0.54 0.45 0.761 24.0 24.0 0.014.02.2024

63.68 56.45 7.23 54.51 47.69 53.50 46.98 6.52 0.54 0.45 0.723 24.0 24.0 0.015.02.2024

63.55 56.26 7.29 54.33 47.62 53.33 46.91 6.41 0.54 0.45 0.719 24.0 24.0 0.016.02.2024

63.52 56.38 7.14 54.89 47.38 53.88 46.67 7.21 0.54 0.44 0.756 24.0 24.0 0.017.02.2024

63.71 56.55 7.16 56.06 46.91 55.02 46.21 8.81 0.54 0.44 0.850 24.0 24.0 0.018.02.2024

63.55 56.44 7.11 55.29 47.73 54.27 47.02 7.25 0.54 0.45 0.758 24.0 24.0 0.019.02.2024

63.20 56.16 7.04 53.99 47.76 53.00 47.06 5.94 0.54 0.45 0.677 24.0 24.0 0.020.02.2024

63.26 56.20 7.06 54.56 47.66 53.56 46.95 6.61 0.55 0.45 0.717 24.0 24.0 0.021.02.2024

63.10 56.09 7.01 53.70 47.74 52.72 47.04 5.68 0.54 0.45 0.660 24.0 24.0 0.022.02.2024

63.09 56.10 6.99 55.02 47.36 54.02 46.66 7.36 0.54 0.45 0.755 24.0 24.0 0.023.02.2024

63.13 56.09 7.04 54.29 47.69 53.30 46.99 6.30 0.54 0.45 0.698 24.0 24.0 0.024.02.2024

63.13 56.22 6.91 55.31 47.23 54.30 46.53 7.78 0.54 0.44 0.774 24.0 24.0 0.025.02.2024

63.17 56.23 6.94 55.47 47.52 54.46 46.81 7.64 0.54 0.45 0.770 24.0 24.0 0.026.02.2024

62.63 54.58 8.05 47.64 41.36 46.77 40.75 6.02 0.55 0.47 0.629 24.0 23.7 0.3 *27.02.2024

55.68 49.74 5.94 40.12 33.08 39.40 32.60 6.80 0.55 0.49 0.619 24.0 23.3 0.7 *28.02.2024

63.09 56.12 6.97 54.55 47.37 53.55 46.67 6.88 0.54 0.45 0.726 24.0 24.0 0.029.02.2024
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92853.88 81674.99 91266.88 80502.96 10740.54 1042.926 39320.231.01.2024

94424.00 83035.52 92808.21 81843.37 10941.46 1064.036 40016.229.02.2024

Итого: 1570.13 1360.53 1541.33 1340.40 200.92 21.110 696.0

Представитель абонента

____________________________

Представитель энергоснабжающей организации

____________________________


